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SCENARIUL 1 — valoarea investitiei este de 231.840 lei cu TVA.
SCENARIUL 2 — valoarea investitiei este de 255.775 lei cu TVA.

Din punct de vedere economic, financiar scenariul 1 este cel mai avantajos.

6.2. Selectarea
recomandat(e)

SCENARIUL 1 - Realizarea unor spatii cu suprafete corespunzatoare cu
pereti interiori nestructurali din gips-carton pe structura metalica specifica.
Realizarea unor lucrari de reabilitare termica, reabilitare finisaje interioare si
exterioare, lucrari de instalatii. Dotarea cladirii cu centrala electrica de 15kW si
boiler electric de 60L;

-
i o

justificarea  scenariului/optiunii optim(e),

SCENARIUL 2 — Realizarea unor spatii cu suprafete corespunzatoare cu
pereti interiori din zidarie de caramida confinata cu stalpisori si centura la partea
superioara. Realizarea unor lucrari de reabilitare termica, reabilitare finisaje
interioare si exterioare, lucrari de instalatii. Realizarea unei extinderi pentru centrala
termica cu combustibil solid (lemne).

Analizand cele doua variante s-a ajuns la concluzia ca varianta 1 asigura
stabilitatea si rezistenta constructiei si toate conditiile impuse de acest tip de cladire,
la un pret mai mic. Propunem ca varianta de proiectare si constructie varianta
1.Analizand cele doua variante s-a ajuns la concluzia ca varianta 1 asigura
stabilitatea si rezistenta constructiei si toate conditiile impuse de acest tip de cladire,

la un pret mai mic. Propunem ca varianta de proiectare si constructie varianta

Alegerea variantei optime s-a facut pe baza calcule tehnico-economice,
financiare si de rentabilitate.
- s-a optat pentru realizarea Scenariului 1 — in_valoare de 231.840 lei cu
TVA.

S-a ales aceasta varianta deoarece din calculul economic al variantelor
rezulta ca varianta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic,
economic si functional, s-a avut in vedere ca determinant pentru stabilirea solutiei
optime de executie este costul optim al lucrarilor.
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA INTEGRATA

TVA 19%
Nt Valoare (fara TVA Valoare cu
Cn.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1}Obtinerea terenului o] o] 0
1.2} Amenajarea terenului 3,750| 713 4,463
1.3} Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea i of 0} 0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor o] of 0
Total capitol 1 3,750{ 713 4,463
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asingarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 | 2,800] 532) 3,332
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1|Studii of of 0
3.1.1. Studii de teren of of 0
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului of i 0
3.1.3. Alte studii specifice of o] 0
i Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , I |
““lacorduri si autorizatii 0 0 0
3 3| Expertizare tehnica ' 0
3.4]Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor of of 0
3.5|Proiectare 8,950} 1,701 10,651
3.5.1. Tema de proiectare of o] 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate o] o] 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de |
interventii si deviz general Ol 0 0
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3 50| 67 417,
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalilor de executie 800| 152, 952
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 7,800} 1,482 9,282
3.6 Orjgianimrea procedurilor de achizitie of Ol 0
3.7|Consultanta 3,897, 741 4,638
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 3,897, 741 4,638
3.7.2. Auditul financiar of 0 0
3.8]Asistenta tehnica 4,600| 874 5,474
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 600} 114 714
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 500} 95 595
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 100§ 194 119
3.8.2. Dirigentie de santier 4,000f 760f 4,760
Total capitol 3 17,447 3,315 20,763
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1)Constructii si instalatii 134,045 25,469] 159,514
4.2]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,940§ 369] 2,309
4.3]Utilaje, echipamente tehnologice si fimctionale care necesita moia# 22,310] 4,239] 26,549
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita I I
montaj si echipamente de transport 0 0) 0)
4.5|Dotari 11,560] 2,196 13,756
4.6] Active necorporale of 0 0
Total capitol 4 169,855 32,272 202,127
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1jOrganizare de santier of of 0
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santie| OI of 0
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2]Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,155 ol 1,155
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credit bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 713 of 713
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 143 0| 143
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC of of 0
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 300| 0| 300
5.3]Cheltuieli diverse si neprevazute of of 0
'ﬁlmpem nformare i publicitate of of o
Total capitol 5 1,155 of 1,155
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pre;gatirea personalului de exploatare of of 0
6.2JProbe tehnologice si teste of of 0
Total capitol 6 OI of 0|
TOTAL GENERAL 195,008] 36,832 231,840
din care:
C+M(1.2+13+14+2+4.1+42+5.1.1) 142,535 27,082 169,617
Data: 12.09.2018 Intocmit,
teh. Nechita Minodora
Beneficiar/Investitor Proiectant,
AGENTIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA BUZAU SC ALMA CONSULTING SRL

1) Devizul general este partea componenta a studiului de fezabilitate/DALI.

2) In preturi la data de 12.09.2018; 1 euro = 4.638 curs bece
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DEVIZUL
obiectului 1.2 - AMENAJAREA TERENULUI

TVA 19%

Nr Valoare TVA Valoare cu

Crt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.2 Amenajarea terenului 3,750 713 4,463
Alei pietonale 3,000| 570 3,570
Platforma europubele 750] 143 893
of of 0
of of 0
1.3]Amenajari pentru protectia mediului 0| 0| 0
Amenajare spatii verzi - protectia mediului of of 0
of 0 0
Total 3,750] 713 4,463

Data: 12.09.2018

2) In preturi la data de 12.09.2018; 1 euro = 4.638 curs bee

Intocmit,
teh. Nechita Minodora

Proiectant, /
SC ALMA XONSULTING SRL
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DEVIZUL
obiectului 2 - UTILITATI

TVA 19%
Valoare s
g; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ”1(“?;:) L cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
2JUTILITATI
2.1JRetele exterioare apa si canal 1,200} 228 1,428
2.2||ITerasamente bazin vidanjabil 1,600| 304 1,904
2.3 of of 0
2.4 of of 0
2.5 of of 0
2.6 of of 0
Total 2,800] 532 3,332
Data: 12.09.2018 Intocmit,

teh. Nechita Minodora //

Proiectant,
SC ALMA CONSULTING SRI

2) In preturi la data de 12.09.2018; 1 euro = 4.638 curs bce
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CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE ASISTENTA INTEGRATA

DEVIZUL
obiectului 1 - Centru multifunctional

TVA 19%
Nr Valoare (fara TVA Valoare cu
Crt: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 100,776 19,147 119,923
4.1.1 | Arhitectura 80,030} 15,206 95,236
4.1.2JRezistenta 20,036f 3,807 23,843
4.1.3Desfintare findatie degradata 710] 135 845
4.1.4]Instalati i 33269 6321] 39,590
Sanitare interioare 8,320] 1,581 9,901
Termice interioare 1 1,650| 2,214 13,864
Electrice interioare 1 3,299' 2,527 15,826
of of 0
TOTAL I - Subcap. 4.1 134,045 25,469| 159,514
4.2|Montaj utilaje, echipamente telmologice si functionale 1,940} 369, 2,309
TOTAL II - Subcap. 4.2 1,940| 369 2,309]
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care |
4.3|necesita montaj 22,310 4,239| 26,549]
Boiler 60 1 552 105 657
Rezervor vidanjabil 15 me 17,066 32431 20,309
Filtu dedurizare 1,472 280] 1,752
Centrala electrica 15 kw 3,220} 612 3,832
44 Utilaje, echipamente tehnologice si finctionale care nu necesita
*“fmontaj si echipamente de transport ol 0
4.5{Dotari 11,560 2,196 13,756
4.6 Active necorporale of 0 0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 33,870' 6,435 40,305
Total deviz pe obiect (Total I + Total IT + Total III) 169,855 32,272 202,127
Data: 12.09.2018 Intocmt,
teh. Nechita Minodora
Proiectant,

2) In preturi la data de 12.09.2018; 1 euro = 4.638 curs bce

SC ALMA CONSULTING SRL
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Nr. Crt OBIECT DENUMIRE OBIECT DOTARE

CARACTERISTICI TEHNICE
PRINCIPALE

UM

PRET/UM| VALOARE
LEI FARA| LEI FARA
CANTITATE| TVA TVA

1] Utilaje centru multifunctional

BOLERELECTRIC DE60 L

Dimensiuni (Lx®): 840x430mm

Tip boiler: cu acumulare

Functii: supapa de siguranta, anod de
magneziu, termostat de siguranta, ventil
de siguranta, flansa de control, rezistenta
de cupru armata

Putere:1,5 kW

REZERVOR VIDAJABIL INGROPAT
15 MC -APE UZATE MENAJERE

Material: Polipropilena sine, rezistent la
inghet, la acizi.

Dimensiuni: diametru 3000mm , inaltimea
2000. Greutate redusa

1 18550 18550)

Filtru dedurizare

Dedurizatorul este echipat cu o
electrovalva computerizata ce permite
programarea volumetrica a
dedurizatorului, in functie de
caracteristicile apei. Sistemul lucreaza
total automat

1 1600 1600}

Constructie monobloc cotinand toate
componentele electrice si hidraulice
necesare

- Putere termica nominala :15 kw

- Putere electrica absorbita :15 kw

- Alimentare electrica trifazata :3x400 V
+N +PE/50 HZ

- Curent nominal siguranta supracurent
25A

- Clasa de izolare :IP 40

- Presiune maxima de lucru : 3 bar

- Temperatura maxima agent termic 85 °C
-.Racord apa tur/retur : 3/4

2| muttifunctional

e ———

Catedra cu sertare

Structura din PAL melaminat de inalta
calitae de 18 mm,, Culoare: Fag,
Dimensiuni: 1200 x 600 x 750 mm

Buc.

3 1000 3000]

Scaun profesor

Scaun cu tapiterie si structura metalica.

Masa

Masa PAL, Culoare fag, structura de baza
lemn masiv , lac transparent, L120cm x
180 cm

5| 600 3000)

Scaun elev

Sezut si spatar din lemn stratificat lacuit,
Culoare fag, structura de baza teava
metalicxa vopsita in camp electrostatic

Buc.

20, 100 2000

Dulapuri materiale de curatenie

Tabla de otel 0,8 mm calitatea 1
cu rezistenta la tensiune inalta.
Asamblare prin sudura in puncte, o

* |procedura care permite imbinari de

precizie

Material pal melaminat 18mm,
Greutate:80 kg

Buc.

Dulap materiale didactice
TotaL  |poTARI .

Dimensiuni:800 x 400 x 1860 cm

3| 750 2250
115

TOTAL GENERAL

35.810)
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului ¢

investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din ¢
constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala in lei cu TVA/ fara TVA:  231.840 lei / 195.008 lei
Din care C+M cu TVA/fara TVA: 169.617 lei / 142.535 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

Cladire centru multifunctional

- suprafata construita =120,00 mp
- suprafata construita desfasurata =120,00 mp
- suprafata utila = 90,54 mp

- regim de inaltime P inalt

¢) indicatori  financiari, socioeconomici, de impact, de
rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui
obiectiv de investitii;

Prin realizarea investitiei vor fi deserviti toti locuitorii comunei Mihailesti.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in
luni.

Durata de executie a obiectivului de investitie este de 24 luni si 21 de luni de
implementare.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea
reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constru
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Asigurarea exigentelor minime de calitate

REZISTENTA SI STABILITATEA:

Proiectul si executarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente
de specialitate a centrului multifunctional de asistenta integrata din comuna
Mihailesti, cu respectarea conditiilor descrise in expertiza tehnica, vor asigura
cerintele de stabilitate si rezistentd a structurii.

SIGURANTA LA FOC:

Constructia va avea gradul III de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile
Normativului de protectie la foc — P 118/1999, Legea nr. 307/2006, HG nr.
1739/2006, normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul
MI 775/1998 si alte acte normative si standarde specifice referitoare la constructii si
instalatii.

SIGURANTA iN EXPLOATARE:
1-Siguranta la circulatia pedestra;
2-Siguranta in utilizarea instalatiilor;
3-Siguranta cu privire la intruziune si efractie.

1-Siguranta la circulatia pedestra

a. Siguranta cu privire la circulatia exterioara:
- circulatia in incinta:

- pe traseele circulate nu sunt denivelari;

- s-a prevazut un iluminat adecvat pe traseele de circulatie din jurul cladirii, in
zona acceselor 1n cladire si in punctele periculoase;

- siguranta cu privire la accese:

- accesul in cladire s-a dimensionat pe criterii functionale si de evacuare in
cazuri deosebite;

- pentru accesul cu caruciorul rulant s-a prevazut rampa cu latimea de 1,20 m
si panta de 8%.

b. Siguranta cu privire la circulatia interioara:
* Usile: - pe traseele de circulatie, usile sunt vizibile, cu sisteme de actionare
simple, fara risc de blocare si nu au praguri;

N\
r
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- deschiderea usilor pe traseele cdilor de evacuare se face

evacuarii.

* Pardoselile indeplinesc urmatoarele exigente:
- suprafata pland, netedd, antiderapanta;
- materiale rezistente la uzurd, la socuri dinamice si statice;
- sunt usor de intretinut si permit repararea rapida in caz de deteriorare;
- sunt rezistente la actiunea substantelor de intretinere;
* Peretii adiacenti cdilor de circulatie sunt plani, netezi si fara asperitati.

2. Siguranta in utilizarea instalatiilor

a. Protectia la riscul de electrocutare:

alimentarea cu energie electrica a aparatelor si echipamentelor electrice
se face cu respectarea instructiunilor de montaj ale furnizorului;
tablourile electrice cu aparate de comutare, sigurantd si control s-au
amplasat si asigurat astfel incat s nu permitd accesul decat pentru
personalul tehnic instruit.

pentru echipamentele si utilajele ce prezintd riscuri la o manevrare
gresita se vor afisa la vedere instructiuni de folosire;

cablajul instalatiilor se face ingropat in pardoseala/pereti;

masurile de protectie la atingerea directd a instalatiilor electrice sunt
conformate normativului 17/2011.

b. Protectia impotriva riscului de arsura sau opdrire:

agentii termici utilizati pentru incalzire sunt de naturd sd nu produca

accidente 1n caz de avarie;

temperatura partilor accesibile ale instalatiilor va fi de maxim 70° C;
temperatura apei calde menajere va fi de maxim 60° C;

in spatiile tehnice conductele se vor marca prin simboluri si culori
distincte;

pentru instalatiile de Incalzire sunt respectate prevederile din normativul
113

c. Protectia impotriva riscului de explozie:

toate instalatiile, recipientele si echipamentele ce folosesc agenti sau
fluide sub presiune sunt prevazute cu dispozitive de sigurantd (supape
de siguranta, tablouri de control si alarmare, elemente de automatizare,
etc.);
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d. Protectia impotriva riscului de intoxicare:

e intoxicarea se poate produce prin prezenta in aer a unor substante now¥e, </
in cantitdti si concentratii ddundtoare sandtatii (monoxid de carbon,
bioxid de carbon, formaldehida, etc.)

e protectia se realizeaza prin ventilarea corespunzatoare a spatiilor
interioare unde s-ar putea acumula noxe.

e. Protectia impotriva riscului de contaminare sau otravire.

Riscul de otravire poate proveni din apa potabild care nu trebuie sa contind
substante nocive dupa 48 ore in contact cu conductele de transport.

In acest scop se va evita stagnarea apei in reteaua de distributie (STAS 1342).

3. Siguranta la intruziune si efractie

Siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de
violentd, vandalism sau hotie precum si protectia impotriva patrunderii insectelor si
animalelor.

S-au elaborat masuri dupa cum urmeaza:
- usi cu incuiere fiabila;
- plase de protectie la ferestre.

Protectia la patrunderea insectelor si animalelor este asiguratd prin etansarea
trecerilor prin pereti si plansee a diverselor tipuri de instalatii.

Pubelele si canalele vizitabile sunt accesibile actiunii de salubrizare.

~ CERINTE DE CONFORT TERMIC, ACUSTIC, IGIENIC:

Compartimentarea interioara este conceputa cu satisfacerea conditiilor impuse
de Ord. 536/1997 astfel incat holurile interioare propuse au latimea de minim 1,20m
permitadndu-se circulatia comoda a persoanelor, intre incéperi neexistdnd trepte sau
planuri inclinate.

S-a urmarit separarea pe functiuni astfel incat sa se reduca la minim riscul
propagarii de zgomote, mirosuri sau vapori.

Usile interioare se pot deschide comod.

Finisajele interioare si dotdrile cu echipamente nu vor crea riscuri de
accidente.

Materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea spatiilor s-au ales astfel
incat s nu polueze aerul interior, sd asigure izolarea termicd si acustica
corespunzatoare, vor avea agrement tehnic si nu vor contine formaldehida, azbest sau
radon.
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1. ILUMINATUL

e toate spatiile au asigurat iluminatul natural prin ferestre cu dimensi
variabile.

e artificial — fiecare incapere a fost prevazuta cu corpuri de iluminat cu tuburi
fluorescente. Calculul fotometric a fost executat pentru a asigura luminozitatea
ninima necesara pe suprafata utila conform normativ 17/2012.

Inciperile vor beneficia de iluminatul natural, in conformitate cu STAS 6221
suprafata vitratd asiguratd depasind 1/5 din aria pardoselii.

In cadrul celorlalte functiuni (comune) raportul suprafetelor vitrate si al pardoselii va
ajunge la valoarea de 1/10.

2. NIVELUL DE ZGOMOT

Datoritd amplasarii la distanta de cca.10,00m departare de DJ203C, principala
potentiala sursd de zgomot, se apreciaza ca nivelul acustic echivalent continuu se va
incadra in parametrii prevazuti de Ord. 536/23 iunie 1997 si nu va depasi 35 dB.

De asemenea, termosistemul aplicat la exterior (indice de izolare la zgomot — 26 dB),
tamplaria exterioara folositd (indice de izolare la zgomot — 31 dB), precum si
materialele folosite la constructie vor contribui semnificativ la mentinerea unui nivel
acustic redus atat in interiorul spatiilor medicale, cét si la exterior.

3.INCALZIREA

Incélzirea spatiilor interioare se va realiza prin intermediul unei centralei electrice cu
puterea de 15 kw , amplasata in incaperea cu destinatia de cabinet coordonator.
Sistemul de incdlzire va asigura temperaturile minime medii stipulate de Ord.

536/1997:

- grupuri sanitare — 18° C

- sala clasa, cabinet coordonator — 20° C
- holuri — 18° C.

Se vor respecta prevederile Ord. 1955/1995 cu modificarile si completdrile
ulterioare, diferentele de temperatura intre incaperi nu vor depasi 2°C.

Sistemul de incalzire (corpuri de incéalzire din otel, tip panou, alimentate cu agent
termic de la centrala electrica proprie) nu este de natura sa degajeze substante toxice
in incdperi. De asemenea, pardoselile au fost proiectate din materiale bune izolatoare
termic.

4.VENTILATIE - CLIMATIZARE

Se face natural, prin deschiderea ferestrelor pe orizontala.
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De asemenea, in timpul functionarii Centrului Multifunctional de
Integrata, ventilatia se va realiza si prin ochiurile mobile, oscilobata
ferestrelor.

Sensul de deschidere a acestora este spre interior si in sus. Concentratia de
dioxid de carbon nu va depasi 0,01% din volum.

Ventilatia naturald va fi, de asemenea, asigurata prin luftul de lcm prevézut
sub toate usile interioare.

Toate spatiile sunt ventilate natural organizat, dimensionarea ochiurilor mobile
cu deschidere spre interior si in sus facandu-se astfel incat sa fie asigurate trei
schimburi pe ord in sala de evenimente, spatii administrative, depozite si cinci
schimburi pe ora in grupurile sanitare, viteza curentilor de aer nedepasind 0,3m/s.

Prin dimensionarea incdperilor, a ferestrelor, a instalatiilor termice si a
termosistemului aferent cladirii s-au obtinut parametrii higrotermici care asigurd
ambianta interioard conform, normelor specifice:

e viteza relativa a aerului in perioada rece — 0,15 m/sec

e viteza relativa a aerului in perioada calda — 0,25 m/sec

¢ umiditate relativa a aerului — 50%

Asigurarea unei temperaturi optime pe timpul verii se va face cu aparate de aer
conditionat montate aparent pe elementele cladirii.

Suplimentar se pot monta ventilatoare pentru introducere aer proaspat respectiv
evacuare aer viciat.

5. ALIMENTAREA CU APA
Alimentarea cu apa potabild se va asigura din reteaua de alimentare cu apa
existentd in incinta, cu conductd PEHD Dn 32mm, Pn 6atm.

Apa calda — se va asigura de la boilerul electric de 60 1, amplasat in grup
sanitar fete.

6.CANALIZAREA

Apele uzate menajere provenite de la lavoare, WC-uri, camera materiale de
curatenie, vor fi colectate prin intermediul colectoarelor orizontale si preluate de
reteaua exterioara de canalizare nou realizatd din conducti PVC cu Dn 160mm,
acestea vor fi preluate de bazinul etans vidanjabil, care se va executa.

Bazinul va fi vidanjat periodic, in baza unui contract de prestari-servicii, de
citre o societate autorizatd in acest sens, evidenta ritmului de vidanjare fiind
inregistrata in actele imobilului.

Instalatia de evacuare a apelor uzate din cladire a fost proiectatd in asa fel
incat sd se evite riscul contaminarii produselor alimentare, toate obiectele sanitare
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(WC, pisoarul, lavoarele) fiind racordate la aceasta prin conductd P
ingropat sub pardoseala.

7.COLECTAREA DESEURILOR

Deseurile generate in faza de executie a lucrarilor propuse prin proiect vor fi
colectate selectiv si se vor evacua pe masura generdrii lor.

Evacuarea acestora se va face astfel:
- cele reciclabile ( materiale de constructie feroase: armdturi, tmplarii ) vor fi
preluate de firma specializatd in colectarea acestora;
- cardmizile rezultate din procesul de demolare vor fi selectate in vederea
revalorificérii in lucrérile de constructie;
- betonul si molozul rezultate din procesul de demolare vor fi predate citre o
societate specializatd in colectarea si valorificarea acestora;

Colectarea reziduurilor menajere se va face in recipienti previzuti cu pedald si
capac, confectionati din materiale rezistente la spélat si dezinfectat. Evacuarea lor se
va face la europubele proprii, previzute cu pedala si capac, amplasate pe platforma
betonatd propusi in incintd. Ele vor fi colectate si evacuate zilnic, prin contract cu
firma de salubritate. De aici vor fi preluate de firma de salubritate contractata.
Platforma pentru europubele va fi dotatd cu hidrant exterior pentru igienizarea
periodicd a acestora, ori de cate ori este nevoie.

Masuri de protectia muncii si PSI:

Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute in:
Masuri de protectie a muncii in constructii, aprobate cu Ordinul nr. 9/n/15.03.1993,

publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7, 8/1993;

e Masuri de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute in Normativul
P118/99.

Masuri de aparare civila:
Imobilul existent nu este prevazut cu adapost de aparare civila

Conditii de executie:

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un
diriginte de santier atestat MDRL De asemenea antreprenorul va avea in echipa un
responsabil tehnic cu executia atestat MDRL.
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alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garanta
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

Incadrarea cererii de finantare ,,Centru multifunctional de asistenta integrata”
se face prin Masura 19.2_7 ,,Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si/sau
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de
agrement si culturale si a infrastructurii aferente”, prin Asociatia Grupul de Actiune
Locald Buzau-Prahova.

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in
vigoare si constau din fonduri nerambursabile FEADR (85% contributie UE si 15%
contributic Guvernul Romaniei) si fonduri de la bugetul AGENTIA DE
DEZVOLTARE COMUNITARA BUZAU, judetul Buzau .

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Se ataseaza.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Nu este cazul

7.3. [Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

Nu este cazul

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii
capacitatii existente
Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

Nu este cazul
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7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot ¢
solutiile tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de efid
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

Nu este cazul

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice;

Nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul
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Plan de incadrare in zona A00
Plan de situatie existenta A01
Plan parter - releveu A02
Invelitoare - releveu A03
Sectiunea A - releveu A04
Fatada frontala vest — releveu A05
Fatada laterala sud — releveu A06
Fatada posterioara est — releveu A07
Fatada laterala nord — releveu A08
Plan de situatie propusa A09
Plan parter — propunere Al10
Sectiunea A — propunere All
Fatada frontala vest — propunere Al2
Fatada laterala sud — propunere Al3
Fatada posterioara est — propunere Al4
Fatada laterala nord — propunere Al5
Plan retele exterioare IR1

Instalatii sanitare-plan parter IS1

Instalatii termice-plan parter IT1

-~ Instalatii electrice-plan parter — IE1 —
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